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Servigos especializados

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO E INSTALACAO
DE TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO 65KVA PARA
ATENDIMENTO AO TOMOGRAFO DO HOSPITAL MUNICIPAL
AUGUSTINHO GESUALD BLANC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE

Memorial Descritivo
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1. UBJETIVU E JUSTIFICATIVA DA UBKA: VISTO

Trata—se da aquisig8o, instalagdo e adequagdo de rede elétrica de transformador trifasico
(conforme especificagdes) para tomografo, no hospital municipal Augustinho Gesuald Blanc
visando melhorias no do hospital municipal, garantindo a manutengo da carga necessaria
para operagdo dotomégrafo adquirido pelo municipio.

2. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

» Administragéo local
» Instalagdo do transformador

O Projeto Basicodevera ser utilizado como diretrizes pela contratada compreendem as
melhorias doambiente existente e adequagéo de exigéncias da Vigilancia Sanitéria, conforme
especificado.

Segue abaixo as especificagdes dos equipamentos sobre o qual serdo desenvolvidos o0s
projetos, no caso o tomografo adquirido pela administragdo e as especificagdes minimas do
transformador a seco que visa atender os requisitos minimos para pleno funcionamento do
tomografo;

e Tomografo computadorizado helicoidal de 04 cortes. Gantry com abertura minima 65
cm, faixa de angulagdo minima mecénica ou digital de +/- 30° tempo de corte total
em 360° de 1 segundos ou menor, capacidade para aquisigfio helical continua minima
de 90 segundos; capacidade térmica do anodo de no minimo 2 MHU, com poténcia
de, no minimo, 24 KW. Espessura de corte em modo multislice de no minimo 04
canais (fileiras fisicas) de detectores, espessura de corte de 1 mm ou menor. Mesa do
paciente com peso suportdvel de, no minimo, 180 Kg e precisdo de movimento
longitudinal de, no minimo, 0,25mm. Console com reconstrugdo de imagens em
matriz de 512X512, apresentagio em matriz minima 1024X1024, monitor de imagens
colorido de alta resolugdo Flat Screen com no minimo 19 polegadas, disco rigido do
sistema com capacidade para armazenar no minimo 80.000 imagens, gravagdo de
imagens em CD / DVD, tempo de reconstru¢do multiplanar em tempo real a partir do
console principal, instrugdo automética de pacientes com no minimo 10 mensagens
programéveis, computador de imagens com interface j4 implementada para redes
DICOM, protocolo DICOM completo: Storage, Print ¢ Worklist. Programa de
reconstrugdo de imagens de Angiografia em CT e 3D SSD a partir do console
principal; Programa de reconstrugdo de imagens 3D VRT a partir do console
principal; Modulagéo de dose de radiagdo em tempo real durante o exame; Sistema de
subtragdo digital 6ssea durante a aquisi¢do, com taxa de amostragem de no minimo 06
imagens por segundo; Software de gatilhamento de aquisi¢io por nivel de contragte
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permitindo muitiplos KULS; Sorware para visualizagao ae 1magens ci wimpo reat
durante a aquisigio, com taxa de amostragem de no minimo 10 imagens por segundo;
Protocolos pediétricos especificos; Interface para impressdo padrdo DICOM e
Windows Post-Script. Acessorios: Suporte de cranio; Suporte de pernas; Jogo de
fantomas para calibragdo; se necessario estabilizador de tenséo de rede com poténcia

compativel para todo equipamento. Nobreak para console.

e Transformador de distribuigdo de 75kva, abrigada, classe 15kv, a seco, tensdo

primaria de 220v, tensdo secundaria de 380v, com acessorios.

Para a execugdo dos servigos € instalagBes previstas em projeto serdo necessarios

mao de obra especializada de eletricista, ajudante de eletricidade, engenheiro eletricista.

3.PROJETO E NORMAS:

Todos os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente aos respectivos
projetos € seus complementos, as normas técnicas da ABNT e outras pertinentes. Vale
ressaltar uma atengdo especial as NRs relacionadas em trabalhos em altura e a NBR 5410
(Instalagdes Elétricas de Baixa Tenséo.

Ficam estabelecidos os critérios para contratagdo dos servigos técnicos profissionais de
Engenharia incluindo-se 0 fornecimento dos materiais e mao de obra necesséria a
conclusdo do servigo, a qual devera apresentar-se uniformizada e com as ferramentas ¢
Equipamentos de Protecéio Individuais (EPIs), fornecidos pela empresa contratada.

Também fica estabelecido que qualquer alteragdo nos projetos da obra em questdo,
correrdio por conta da Empresa contratada, e que deverdo ser apresentadas a Fiscalizagdo
para aprovagdo, antes da sua execugdo. O acompanhado do diario de obras correspondente
ao periodo, atualizado € assinado pela fiscalizago, cuja apresentagdo torna-se obrigatoria
para a liberagdo dos pagamentos.

A empresa deverd possuir me seu quadro técnico um profissional técnico
habilitado para execugdo dos servigos, habilitado em seu respectivo conselho de classe. O
profissional devera emiti um termo de responsabilidade técnica, através de seu conselho de
classe.

A administragdo, nomeara um servidor devidamente habilitado para fiscalizagdo.

dos servigos a serem executados.
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Os pagamentos serdo elaborados por pregos unitarios, com base no quantitativo, €
depois analisada pelo setor técnico competente, providenciado o atesto € 0 visto para
fins de pagamento;

O pagamento devera ser realizado apés a entrega da fatura, mediante a apresentagao
do diario de obra, devidamente assinado pelo engenheiro responsavel da contratada e
pelo fiscal do contrato;

Nenhum adiantamento de pagamento poder4 ser feito pela prefeitura que devera ater-
se exclusivamente aos quantitativos de materiais e servigos;

O Municipio ndio pagard a Contratada, os valores resultantes dos excedentes de
quantidades sem que tenham sido previamente conhecidos e autorizados pela
fiscalizag@o;

Apbs a execugdo do servigo, 0 mesmo sera avaliado pelo fiscal do contrato se esta
atendendo as normativas vigentes, se todas as condigdes de desempenho dos mesmos
sejam satisfatorias, dentro dos pardmetros estabelecidos, servigo serd considerada
aceita.

Aperibé,15 de junho de 2022.




